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Legenda




LEGENDA

LINEA MEDIA TENSIONE ESISTENTE

NUOVA LINEA MEDIA TENSIONE PER ALIM.

CABINA LIVELLO Il

SCOMPARTI DI MEDIA TENSIONE
ALL'INTERNO DEL LOCALE CABINA

LINEA BASSA TENSIONE

36W LED

PLAFONIERA STAGNA 36W LED

QUADRO ELETTRICO

PLAFONIERA DI EMERGENZA SE DA 18W

—| | POZZETTO DA 40x40 CON
SCATOLA PORTAFRUTTO IP55 = DISPERSORE DI TERRA
INTERRUTTORE MORSETTIERA DI TERRA

PRESA F.M. SHUKO P30 16A

CORDA DI RAME NUDA PER IMPIANTO DI TERRA

PULSANTE DI EMERGENZA CABINA




Pianta Cabina di Media




Rifasamento automatico da 260kVA
dim.: L(800mm), P(400mm), H(1470)
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Trasformatore nuovo

da 1000kVA
dim.: a(1650mm), b(1000mm),
c(2090)
Box solidale trasformatore
SU misura
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Fronte Quadri Media Tensione Cabina di Media
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Schema unifilare Quadro Cabina di Media
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Particolare tfrasformatore




CARATTERISTICHE TRASFORMATORE:
-MARCA: GREEN T.HE
-TIPO: RESINA DA T1000KVA

E W 6 -DIM: a(1650mm), b(850mm), c(1920)
il h i@i () H -PESO TOT. : 2550Kg
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CARATTERISTICHE BOX SOLIDALI
TRASFORMATORE:

-MARCA: GREEN T.HE

-TIPO: RESINA DA T000KVA

-DIM: a(2300mm), b(1310mm), c(2500)
-PESO TOT. : 280Kg

- Grado IP: IP21
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Particolare Allaccio Trasformatore




futuro | futuro | futuro rif.
gegbt | gegbt | gegbt autom. gegbt | gegbt | gegbt
B CABINA
ELETTRICA i
|
[——— I
;:ﬂ, %ﬁ o | | |
S T55| o= | | ]
0 0 o< o | [
o e8| 88 [ 272 | 1
=0 28 5 2
%] g8 | | ]
- 9] =28 Jl IFUTURO |
o [TRAFO 1000kVA| | [TRAFO 1000kVA
|
|
|

— A

| presente di: no & valid icean | ——-—— .
olomonte o copia con e mosgiore Progettazione Impiantistica: UNIVERSITA' DI CAMERINO SAAD Scuola di Ateneo Architettura e Design "E. Vittoria" Disegn. | PAGN. 12 diN. 14 |
. . . . Data | —
Fle: e ing. Matteo Massaccesi Particolare Allaccio Trasformatore TAV. 014 | DIS. N. |




3.06mt

CABINA ELETTRICA sezione A-A’

QEGBT
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AUTO!

BOX TRAFO SU MISURA
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CABINA ELETTRICA sezione B-B’

Box solidale L
tfrasformatore
SU Misura

Misura TV e
sezionatore per
fotovoltaico
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